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LICENGA DE OPERAGAO

N° 03.17.12.004094-7 I VALIDADE 11/12/2019

Agéncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH, com base na legislagdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente
protocolado sob o n° 001126/2017 expede a presente LICENCA DE OPERACAO (LO).

1-N° Empreendimento 2 - Razao Social
00000029624 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA

3 - Enderego
AV CRUZ CABUGA, 1387 - SANTO AMARO

4 - Municipio 5-CEP
Recife - PE 50040000
6 - CNPJ/ CPF 7 - RG / Inscrigao Estadual

09.769.035/0001-64

8 - Caracterizagao do Empreendimento

O projeto enquadra-se na tipologia de Estagdo de Tratamento de Esgoto Sanitario, cédigo 4.2 (M) do Anexo | da Lei Estadual n°. 14.249/2010, alterado
pela Lei Estadual n°. 14.549/2011, referente & Licenga de Operagao (LO), cujo objetivo consistird na Operag&o de 01 (uma) estagao de tratamento de
esgoto sanitario na sede do municipio de Tacaimbd/PE, que atendera a uma populagéo de urbana total de 12.307 habitantes.

Tacaimbd, s/n, Centro, 55140000, Tacaimbé - PE

9 - Exigéncias

1.0s despejos a serem lancados na rede de esgotos deveréo atender aos requisitos fixados pela COMPESA onde em hipétese alguma seréo admitidos
na rede de esgotos langamento de despejos que contenham substancias que, por sua natureza, possam danifica-la, ou interfiram nos processos de
tratamento ou que possam causar danos ao meio ambiente, ao patriménio publico ou a terceiros;

2.Nao sera permitido o lancamento no solo de qualquer efluente liquido, principalmente as dguas servidas e/ou residuos provenientes da manutengao
(6leo, graxas, etc.) dos equipamentos, sem tratamento adequado, em consonancia com a Legislagéo vigente e prévio licenciamento da CPRH;

3.A ETE, devera, obrigatoriamente, apresentar uma eficiéncia minima de 90% em termos de remogéo de DBO;

4.A ETE devera apresentar obrigatoriamente para o parametro Coliformes Termotolerantes, valor de langamento de no maximo de 1 x 10° NMP/100 ml;
5.A COMPESA devera apresentar, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, novo projeto para adequagéo das instalagdes da ETE sobretudo no tocante
ao tanque de contato, tendo em vista que a mesma n3o esta atingindo a eficiéncia minima de 90% na remogéao da DBO;

6.A CPRH, podera vir a exigir tratamento complementar, caso seja comprovado que as caracteristicas fisicas, fisico-quimicas e bacterioldgicas do
efluente final ndo atendam a Resolugdo CONAMA 430/2011 e Normas Técnicas CPRH vigentes;

7.As caracteristicas fisicas, fisico-quimicas e bacteriolégicas do efluente final deverdo ser compativeis com a Classe do corpo receptor, bem como aos
seus usos preponderantes conforme Resolugdo CONAMA 357/2005 e 430/2011,

8.A COMPESA devera apresentar, trimestralmente, o resultado das analises mensais dos efluentes sanitarios, por laboratério devidamente certificado no
INMETRO ou instituto federal, assinado pelo profissional devidamente habilitado com ART, com no minimo os seguintes parametros:

8.1.Entrada: pH, Temperatura, DBO, DQO, Oleos e Graxas;

8.2.Saida: pH, Temperatura, DBO, DQO, Sdlidos totais, Sélidos Suspensos, Sdlidos Sedimentaveis 60 min., Oleos e Graxas, Cloro residual, Coliformes
Totais e Fecais e toxidade.

8.3.No corpo receptor mensalmente:

8.3.1.Montante: DBO, PH,0D,Coliformes termotolerantes.

8.3.2.Jusante: DBO,PH,0OD,Coliformes termotolerantes, Cloro Residual.

9.A desinfecgao do efluente tratado dever ser realizada levando em conta as exigéncias ambientais, legais e de saude publica aplicaveis;

10.0 fundo do leito de secagem deve promover a remocao do liquido intersticial através de material drenante como recomenda o item:7.7.1.4 da NBR
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12209/2011;

11.0 tanque de contato deve ser, obrigatoriamente, dotado de uma descarga de fundo para realizagao de limpezas periédicas;

12.0 tanque de contato onde o composto a base de cloro € mantido em contado com o esgoto deve ser dimensionado para atender as condigdes de
tempo de detengéo;

13.0 armazenamento dos compostos quimicos deve ser realizado levando em conta aspectos de protegdo e seguranga inerentes a estes compostos, e
separado de outros produtos quimicos usados na ETE, em local seco e ventilado. No caso de cloro gasoso, deve-se prever um plano de contingéncia;
14.As tubulagdes de recalque de lodo devem ter dispositivos que permita sua desobstrugédo sua disposigéo final devera ser a mais adequada
ambientalmente;

15.Em caso de reuso do lodo apds estabilizagdo devera a empresa informar a CPRH a sua aplicagdo para que seja analisado por Equipe Técnica;
16.0s equipamentos a serem substituidos na elevatdria devem trabalhar de maneira coerente com as condicdes hidraulicas do projeto assim como para
suas vazoes atuais;

17.0 pedido para modificacdo a ETE, devera ser acompanhado da respectiva Licenga de Instalagao;

18.0s Residuos Sdlidos do gradeamento e lodo devem ter armazenamento temporario e destinagao final ambientalmente correta;

19.0 sistema de elevatérias devera obrigatoriamente trabalhar com a associagdo de duas bombas sendo uma operativa e outra de reserva;

20.As elevatorias devem dispor de manual de operagao e livro de registros de ocorréncias e paralisagdes das unidades, e contar com um técnico
responsavel pela operagdo e acompanhamento do seu monitoramento, devidamente treinado e capacitado, para o controle operacional da unidade,
além da proibicdo da entrada de pessoas inabilitadas ou animais na area das elevatérias;

21.Quanto ao gradeamento: Retirar periodicamente o material retido nas grades; depositar o material retirado em local adequado - cagambas,
recipientes tampados, fora do acesso de insetos, especialmente moscas; executar regularmente a manutencéo dos equipamentos; utilizar dispositivos
para minimizagao de impacto pela emisséo de odores, tais como a asperséo de produtos biolégicos que sdo comercializados ou pelo fechamento do
canal de chegada, caso a estagdo esteja proxima de residéncias; encaminhar o material retido para disposigao final adequada que esteja licenciado;
22.Quanto ao Desarenador: limpar a caixa de areia sempre que o material acumulado ocupar a metade da altura da camara de armazenamento ou 2/3
de todo o seu comprimento; retirar com pa, enxada, equipamentos pesados, ou mesmo por remogao mecanica, a areia e 0os outros materiais
sedimentados nessa unidade, que deverao ser depositados em local preparado para essa finalidade; dispor a areia e os outros materiais retidos
conforme o processo licenciado; garantir a vedagao e limpeza da unidade paralisada, em caso de desativagéo;,

23.Quanto as elevatdrias em sua rotina de operagao: Verificar o funcionamento dos conjuntos elevatérios; se houver alguma anormalidade, providenciar
os reparos; fazer a manutencéo periédica das bombas, sempre deixando uma de reserva; alternar a utilizacdo das bombas, no caso de bomba reserva,
ndo deixando equipamentos parados por longos periodos; manter a bomba em funcionamento periédico, evitando grandes periodos de paralisagéo de
alimentacédo; acompanhar a emanacédo de odores e providenciar medidas de minimizagdo de impacto, principalmente, em caso de proximidade de
ntcleos populacionais.

24.A ETE devera estar ligada a grupo gerador de energia a fim de manter o sistema funcionando em caso de eventual interrupgao do fornecimento de

energia.

10 - Requisitos

1.A COMPESA devera cumprir as determinagoes referentes ao licenciamento ambiental e infragdes administrativas ao Meio Ambiente da Lei Estadual
n°. 14.249/2010 e as suas alteragoes através da Lei Estadual n®. 14.549/2011;

2.A COMPESA devera atender as diretrizes da Politica Estadual de Residuos Sdlidos, conforme a Lei Estadual N° 14.236/2010;

3.0s Residuos Sdlidos, Classe lIA e IIB, deverdo ser acondicionados e armazenados de acordo com a NBR 11.174 da ABNT;

4.0s residuos classificados como perigosos deverao ser armazenados e acondicionados de acordo com a NBR 12.235 da ABNT, devendo, ainda, o
gerador solicitar 8 CPRH, Autorizagdo para transporte e disposigao final dos mesmos;

5.0 empreendimento devera manter sempre atualizado o seu Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e as Licencas
expedidas pelos 6rgdos de controle de suas atividades;

6.As exigéncias deverdo ser protocoladas na CPRH, dentro dos prazos Legais concedidos com munidas de ART, paginas rubricadas e numeradas para
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11 - Observagao

1.Manter esta licenca, bem como cdpias dos documentos relativos ao cumprimento das exigéncias, disponiveis a fiscalizagao da CPRH e demais 6rgaos
do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente);

2.Quaisquer alteragdes das atuais atividades, processos ou equipamentos deverao ser precedidas de Licenga da CPRH;

3.A COMPESA devera comunicar a CPRH, de imediato, qualquer ocorréncia que venha causar danos ambientais;

4.A concessao da presente licenga ndo impedira que a CPRH venha exigir a adogdo de medidas corretivas, desde que necessarias, de acordo com a
Legislagao de Controle Ambiental vigente.

5.A COMPESA é responsavel civil, penal e administrativamente pelos danos causados & vida, a saude, ao Meio Ambiente e pelo uso inadequado que
vier a fazer parte da presente atividade;

6.0 n3o atendimento as exigéncias e prazos implicara na perda de validade da presente Licenca de Operagéo - LO;

7.A CPRH, mediante decisdo motivada, podera, a qualquer tempo, modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequagéo do
empreendimento, suspender ou cancelar a licenga expedida, quando ocorrer:

7.1.Violagdo ou inadequagado de quaisquer condicionantes ou infragdes a Normas Legais;

7.2.Superveniéncia de graves riscos ambientais ou & salde;

7.3.Alteracgéo da destinagdo socioeconémica do empreendimento;

8.As licengas ambientais serdo renovadas mediante requerimento protocolado perante a CPRH, até 120 (cento e vinte) dias antes do seu vencimento.
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